wtoz zeliwny
typ ciezki, klasy D400

/— +|0,00=212,79
' P ' o
plerscienie Tp)
> wyrdwnawcze 60 | -
] 80mm o
ptyta :\\ N \\\\\ \\\\\ N \\\\ ®
AN AN AN —
pokrywowa PP %
1400/625 2 7
/7 e 8
/// — e e}
% % krag 100B/500
’// // szt. wg tabkel
i \Z o
/// - //// (‘J
stopnie ztazowe 7 7 Abizol R+P !
zeliwne co 30cm o 1200 s ol
(mi jakowo) — v ok
5 ) podstawa
7 7 studzienki
// \/& zelbetowa
/// ///
4 V)3 2 374 4 -
///, //// 8
//// //// —
7/, v/
(210,79 {  2x90PE i 2x90PK/7, s 210,79
g 7 ol % 7 e —
// \\\ \\\ \\\ /// . B )
/Sl O N N N WA/
g o O\ NNNVEAN 7 —12,00
ERE R /// o \\\\ \\\ N\ h5 /// N
i S e N " . //// / ) / : /7 7 7 > / 7/ ///// . | o *
. . _. .-.- //////// ///// //// ///////////// //// Q

Neassy

pka z piasku

\beton B10

ruro ostonowa

300PE

Nr N AQZWQ INWESTOR: PK "PEGIMEK" Sp. Z 0.0

T - 21-040 SWIDNIK, Ul. KONOPNICKIEJ 3
1 [Wtaz zeliwny typ cigzki D400 szt.1 ADRES INWESTYJE: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W SWIDNIKU
9 tqgcznik rewizyjny z zaworem hydrantowym DZ NR 15251, 6248, 152147, 13615, 149,

ko’fm_erzowy zeliwny DN100/100 szt.2 PROJEKT BUDOWLANY

S Kotnierz do rL‘_Ir _DN100 szt.4 BRANZA: SANITARNA UPR.BUD. | PODPIS:
4 |Szczelne przejscie systemowe szt.4 PROJEKTANT. | mgr inz. IWONA ZAK 390/Lb/2001
5 |Bloczek podporowy szt.6 SPRAWDZAJACY: | mgr inz. BOGUSLAWA POSTRACH | 10451Lb/90

i SKALA SANIT.
6 |Stopnie zfazowe szt.8 bls  [SCHEMAT STUDNI REWIZYINEJ S2 (————
/ DATA: NA PRZEWODZIE TLOCZNYM SB
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