1=1350m

proj. 3xXRUHAKXS 1x120/25

Proj. Transformator 63kVA P
15kV/0,4kV "~
wraz z podstawg betonowg zbrojong wy

1,8mx1,8mx0,15m ‘
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proj. uziemienie stacji R<0,72 Q
UT<UTp = 50V

Hinn i
2%

.

\ -

'~ istn. kable zasilajgce |

i

L= ':.

~istn. budynek
J RSN-3

| proj. YAKXS 4x120

1=2/8m ra \

<ot proj. ZK L2+L00

studni¢ i RSN-3 wprowadzi¢ dp ztacza
i zabezpieczy¢ wktadka
bezpiecznikowymi topiko
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Minimalne odlegtosci urzgdzen SN od ogrodzenia

W tabeli ponizej
przedstawiono zestawienie
paramelrow, Okredlenle

3 Wartos¢
wyznaczajacych gabaryty

instalacji otwartych.
Oznaczenie

Oznaczenia:

Wg tab. Wymagane poziomy

Minimalny pdsiep dozienmy i | 3, 4y b vasied 5394 WN

istn. ogrodzenie
migdzyfazowy dla

. " - s przyjste dla okreslania j. i
N siekorzystnych ukladén i irim: proj. ogrodzenie
elektrod o malyeh promieniach powietrzu pre A . L
krzywizny wonersimbeti | | ---=-=- istn. linia kablowa nN
B1 = N dla écianck pelnych . . grs
B Odsigp przegrody B:=N + 80 mm dia siarck e proj. linia kablowa nN
drucianych/osion - [PXXB " 3o
Oi-N0mm@es | 000 | —-—====- istn. linia kablowa SN
mm) dla przeszkéd w 5 Rt
i insialagiach wnetzowyeh | 000 | === === proj. linia kablowa SN
e Odstep przesziody ©:= N + 300 mm (min. 600
mm) dla przeszkod w e
e I
Odstep o enia C=N+1000 mg dla iciank: proj stacja
CE z:“mmmgc iust‘dacjl E =~ + 1500 mm dia siats 1]
DOpOWEITZIN] druciane] transformatorowa SN/nN
= Odleglost Zblizeria dia T = N + 100 mm (min. 500 3
pojazdéw mm) [T AT

Minimalna wysokod¢ cz¢éci

czynnych nad dostepnym H =N+ 2250 i + 250 mm

H terenem (na terenie (nin: 2300 man 1250 ) [} proj. mufa SN
zamknigtego obszaru ruchy | #9471 230 ma - opad dniegu (1ylke
cklarveznego) dla mstalacji napowietrznych)
W ysokosé minimaloa pousd H' - 4300 mm dla napige - proj. zigcze kablowe nN
' i UmsS2 kV
H’ powierzchnig dosigpng przy e
ogrodzeniu zewnetrznyin H' =N + 4500 (min. 6000 mm)

dla napigé Us>52 KV

R<5Q

B 1ot

proj ogrodzenie z siatki
vykonac zgodnie

isem technicznym

oraz obowigzujgcymi

Wymiary ogrodzenia

. .- -

: . 5,19m
przepisami , ,)
r N
N
o]
' 3
- ® :"’1
é 2 “_istn. $ciana f
i a———| 3 rozdzielni RSN-3 |
. nwestor " T Tyt
= . . . Flmﬂﬂm Fn
SIEé SN Uziemienie ochronne PEGIMEK Sp. 2 o. o. Plan sytuacyjny modemizowanych stacj transformatorowych
N B ul. Konopnickiej 3, 21-040 Swidnik iy SN/nN
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we' Vv

Wymiary ogrodzenia

10.30m

6,35m (brama)

Oznaczenia:

L TP T TREETA

IIHI'.HIIIll,H!HIIE'wIIIII

istn. ogrodzenie
proj. ogrodzenie
istn. linia kablowa nN
proj. linia kablowa nN
istn. linia kablowa SN
proj. linia kablowa SN

proj. stacja

proj. mufa SN

proj. ztgcze kablowe nN

transformatorowa SN/nN

Minimalne odlegtosci urzagdzen SN od ogrodzenia

W tabeli ponizej
przedstawiono zestawienie
parametrow

. Okredlenle Wartoéd
wyznaczajgcych gabaryty
instalacji otwartych.
Oznaczenie
- = . : Wg tab. Wymagane poziomy
"“""":;:‘;Zﬁ;"“ff’é::"m’ V| izolacji dia napieé SN i WN
N mcko;'z.\'s'm:-'cll ukladéw og;‘:;:)g: g:‘::;rg:“
elektrod 0 :1:!:‘11; ::muemach powictrzu przedstawiono W
¥ $ ponizszej tabeli
Bi = N dla {ianek pehych
B Odstgp przegrody B: =N + 80 mm dla siatek
drucianych/oslen - [PXXB
01= N + 200 mm {(min. 500
mm) dla przeszkod w
o instalaciach wnetrzowych
@ Dutstiep praesziiody 02= N + 300 mm (min. 600
‘mm) dla przeszkéd w
instalaciach napowietrznveh
Odstep 0 ciin C = N+ 1000 mm dla {cianks
Lk B ot A E= N + 1500 mm dla siatki
po ) drucianej
T Odlegloé¢ zblizenia dla T = N+ 100 mm (min. 300
pojazdow (transport) __mm)
Minimalna wysokod czgéci )
czynnych nad dostepnym H=N+2250 mm: 20"’0 -
H terenem (na terenic (mi?; 2500 man *'5. ") 7
kriistego obezar nichu gdzic: 2 0 mm - opad iniegu (nylko
L efﬁi_mm d dla imstalacyi papowsietrznych)
Wysokoéé munimalna ponad H= '.sngiﬂ\. e
H' powierzchnig dosigpng przy ==

H’ =N + 4500 (min. 6000 mm)

ogrodzeniu zewngtrznym

dla napig¢ Um>32 KV

=

istn. lkabel zasilajgcy

studnie wprowadzi¢ do ztgcza
i zabezpieczy¢ wktadkag
bezpiecznikowg topikowg

proj. YAKXS 4x120
I=218m  proj. 3xXRU

proj. ogrodzenie z siatki

: . AKXS 1x120/25
wykonac zgodnie

il

L¥2/6

b

Z opisem technicznym
oraz obowigzujacymi
przepisami

kier RSN-3

proj. ZK L2+L00 [22460m

R<5Q

0j. Transformator 63kVA
15kV/0,4kV
wraz z podstawg betonowg zbrojong wym

T
ey
s’_.*

1,8mx1,8mx0,15m
proj. ugiemienie stacji R<0,72 Q
UT<UTp = 50V ;

Sie¢ SN ‘ Uziemienie ochronne

L R &
. Ukiad sieci nn Il klasa izolac;ji
! TN-C Samoczynne wyt. zas}
| :
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. | . J "\
proj. ogrodzenie z siatki '

" /
wykonaé zgodnie .
Z opisem technicznym - / ‘

oraz obowigzujacymi .
przepisami

-

Wymiary ogrodzenia

istn. kabel zasjlajgcy

Proj. Transformatof 63kVA
%\ 15kV/0,4
ma?g.podstawg betopowg zbrojong wym.
" 8mx1,8Mmx0,15m
proj-GZemienre stacji R<0,72 Q
MaBED = 50V

HAKXS 1x120/25
[=2/6m

/ Fy

- i . ;t’;&h /

» E .
Minimaln legtesci urzgdzen SN od ogrodzenias ) . .
- - i
b * _ .
W tabeli ponizej . s -
istn. HAnBA 3x120 ,
pAAncow Okredlente Wartoi¢ : 7
wyznaczjgcych gabaryty . 7 f
g kier RSN-B Oznaczenia: !
Minimalny odstep doziemny; | 8 1. Wymagan paziomry — / -
A b I i — 5 . ey
- m"ﬁ;‘i{‘?;‘;“ﬁ,ﬁ;@. EMP%E:::E‘E i‘f;’: ‘;.E;.;f;'?ﬁ'\. 1=1539m istn. ogrodzenie J e = .
eleionid o;::;i:’i];gmemach po“iepu;:zps-zz:.dtsi;:iimo“ B pmj‘ ogmdzenie SIec SN szemlenie OChrOﬂnB
=Ndla s ; . - =
. RS e mametpene L L e e istn. linia kablowa nN
drucianych/oslon - IPXXB i lini : m !
01= N+ 200 ma (. $00 Wt “d .  J g e proj. linia kablowa nN Uklad slecl nin ’ Il klasa izolacji l;
mm) dla przeszkod w - . . gl e aeaa “ e
o it N instalacjach wietzowyel \’ istn. linia kablowa SN TN-C
el N S MSeea’ ] eeee-- proj. linia kablowa SN AMOGZIING Wyt:2a
instalacjach napowietrznych ’
R € =N+ 1000 mm dla $cianki \ £
C.E ze\&!\g:xc:r\eogoin:alu:cji T “ TR I Inwestor . Tytut
napowietrznej ldruc;‘“' At - pmj_ stacja Przedsigbiorstwem Kanmdhyn
T Clegodé iiseia T-N+ 100 mu (nin. 500 ‘-‘\ transformatorowa SN/nN PE(_!IIEK Sp.z0. 0. Plan sytuacyjny modemizowanych stacj transformatorowych
poj (transport) mm) \.‘ e Swidn
Minimalua wysokod czeaci s Y ‘ ‘ ul. Konopnickiej 3, 21-040 ik SN/nN
eyrinyeh rad doatéperan H Mz;o:imm;-:)”m A LT A AT 4,/
R T min. mm +25
" | e ot - . ¥, TORORS v 1 b Mo VROONPENS 777V Wem kst Sude
elekarveznego) Raain} mapsciaych) . proj. mufa SN \ w < 2 3/8
.. 3 H’ = 4300 mm dia napi¢d o
o i . il AR |71 \ proj. zlacze kablowe nN Sprawdzil | mer int. Joroshow Mazurkiewicz LUB/0219,/PHOE /06 / ¥
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Oznaczenia: -
istn. ogrodzenie
proj. ogrodzenie
—————— istn. linia kablowa nN
T L proj. linia kablowa nN
W | ------ istn. linia kablowa SN
‘;i‘ ------ proj. linia kablowa SN f‘
*.* JITEEEEREERER TR R Wymiary ogrOdzenia ’J’K
E proj. stacja
" transformatorowa SN/nN
LT AT
E & proj. mufa SN
% \ B proj. zigcze kablowe nN
\\ “\
b\ istn. kabel zasilajgcy
Pr@j. Transformator 63kVA st nie Wprowadzié do Zl-qcza
, 15kV/0,4kV i'zabezpieczyé wktadka
»;\ wraz z podsta\ (3 betonowq zbrojong wym. bezpiecznikowa topikowa
\ 1,8mM%1,8mx0,15m
\\ proj. uziemierig stacji R<0,72 Q »
\\\ UT<UTB 50V
\ proj. SRXRUHAKXS 1x120/25 Broj. 2'25'-(2) =t \
\ % L=2/6 ! = :
\ N s proj. YAKXS 4x .
\ proj. myja przejsciowa 1=2/8m i
\ TRAJ-24 1XZ0-150-3HL
Minimalne odlegtosci urzgdzeR SN od ogrodzenia s '
" ,p"
pl’zed\slt;t’ii):]]‘niop;;ﬁ*ielﬁe istn . HAn BA X _ 0 4#5“’-
parametaw Okredlenie Wartose . "
- RARA l | roj. ogrodzeni iatki
Oznaczenie o
Minimalny odstep doziemny i ?zgli?.;‘l:x?sﬁ?\ls |=1350m “' p 'I Og ,en e Sla I
. ko iaoy | Feee dacocinia X’ & wykonac zgodnie -
¢lekrod o malych promicniach et e e o, > . »
e i \ S 4 z opisem technicznym o eg™
’ S| ncunioion- 700 oraz obowigzujgcymi
B e | a B -
0 N g‘ przep o~
ilm:’:;:)i;ft:.m ¢51|_-'bd :;’Ch 4-"&-
o B e i C'N”:E'}'d:k_if :\ Tnwestor . Tyl -
napowietrznej BN+ dm:imdam o H -4 H H H Pﬂm‘ i stwem Komuni ym
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Oznaczenia:
istn. ogrodzenie
proj. ogrodzenie

(LT

proj. stacja

AT TRV

proj. mufa SN

istn. linia kablowa nN
proj. linia kablowa nN
istn. linia kablowa SN
proj. linia kablowa SN

transformatorowa SN/nN

proj. ztgcze kablowe nN

\

Wymiary ogrodzenia

1.57m(furtka)

7.7m

6m

roj. Transformator 63kVA
15kV/0,4kV |
wraz z potlstawg betonowa zbrojong

Minimalne odlegtos$ci urzadzen SN od ogrodzenia

1,8mx1,8mx0,15m
proj. ugiemienie stacji R<0,72

UT<UTp = 50V
proj. 3xXRUHAKX$#1x120/25

Se—

W tabeli ponizej
przedstawiono zestawienie
parametiw Okredlenie Wartosé
wyznaczajacych gabaryty
instalacji otwartych.
Oz .
do ; . P Wg tab. Wymagane poziomy
ruum]::il:;\tz ﬁ;@; ;‘f’;ﬂ“"‘-‘ '] izolacyi dla napieé SN | WN
N niekorzystmych ukladow og:;g': ﬁ;ﬂ;ﬁm‘
elekarod 01‘:’: ::f:s:ﬂrucnlnch powietrzu przedstawiono w
b - ponizszej tabeli
Bi= N dla &ianek pelnych
B Odstgp przegrody B: =N + 80 mm dla siatck
drucianych/oslon - IPXXB
01= N + 200 mm (min. 500
mm) dla przeszkod w
. instalacjach wngtrzowych
o Odmep pracarkody 0:- N + 300 mm (min, 600
mm) dla przeszkéd w
Odstep o i C =N + 1000 mm dla écianki
arodzenis. nej
GE “M::;!:i‘;::;mq' E =N+ 1500 mm dla siatki
druciane]
< Odlegloé¢ zblizera dla T =N + 100 mm (min. 500
pojazdow (transport) mm)
Minimalna wysokoi czesi ~
<zynnych nad dostepmym H=N ;;”;‘:0 mm + 150 mm
H térenem (na terenie Lni?; 01— ﬂs,ﬂ lnm}
amknigrego obszaru ruchy | $95i€° 250 mm — opad dmiegu (1ylko
o CL i St dla instalacji napowietrznych)
z H' = 4300 mm dla napiec
Wysokoé¢ minimalna ponad Umss2 kY
H' vierzchnig dost rzy —— o
pg“gxod.zcsn: zc\nmnlxrlz?lfm' H=N+ 4500 (imix. 6000 mm)
i dla napi¢¢ Un>52 kV

L=2/6

proj. YAKXS 4x120

proj. ZK L2+4L00

LRI LT
HTH U

1

proj. mufa przejsciowa

TRAJ-24 1x70-150-3HL

R<50Q

istn. kabel zasilajgcy

studnie wprowadzié¢ do ztgcza

proj. ogrodzenie z siatki
wykonac zgodnie

| zabezpieczy¢ wktadkg
bezpiecznikowg topikowa

z opisem technicznym
oraz obowigzujgcymi

przepisami

Sie¢ SN

Uziemienie ochronne

Il klasa izolac;ji

Uktad sieci nn
TN-C

Samoczynne wyl. zas1.

Tytut

Plan sytuacyjny modemizowanych stacj transformatorowych

| ’ istn. HAnBA 3x120
| | kier RSN-3 S i Koo
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Oznaczenia: Wymiary ogrodzenia

istn. ogrodzenie
proj. ogrodzenie
istn. linia kablowa nN
proj. linia kablowa nN
istn. linia kablowa SN
proj. linia kablowa SN

1,5m(furtka)

wg'L
wg'L

proj. stacja
transformatorowa SN/nN

7~
e Dol 10m istn. kabel zasilajgcy ﬂ,s,,,.,.,
Bl proj 2cze kablowe N studnie wprowadzi¢ do ztgcza ——
I zabezpieczy¢ wktadkg
bezpiecznikowa topikowg
proj. ogrodzenie z siatki b
wykonac zgodnie ‘
z opisem technicznym %
oraz obowigzujgcymi
przepisami proj. YAKXS 4x120
I=218m 5o, 3xXRUHAKXS 1x120/25
L=2/6
N
Minimalne odlegtosci urzadzen SN od ogrodzenid ‘ % : Oroj f s
= |*E j. lufa przejsciowa
I | | TRAJ-R4 1x70-150-3HL
ool proj. ZK L2+L00
iy e | Y38 Yo R<5Q
» Igiﬂ?ﬁxm ol el . Sieé SN | Uziemienie ochronne
kmywiany W;':_ng:ﬁ: Proj. Transformator 63kVA .
§ iidsiin il W0 15kV/0,4kV — Uktad sieci nn | !! klasa izolacji
) e 0“};1?51” wrak z podstawg betonowa zbrojong wym . ' TN-C  Samoczynne wy. zag
T ' O-+5m B
| R b w#Proj. uziemienie stacji R<0,72Q  sn. HANBA 3x120 P
. “[;%5%%:%{; T-f\#l’ﬂ:'zm(min 500 UT<UTp — 5OV kier RSN_3 . Kmol’:n ?.;_t&:sma( Plan sytuacypy modsmzolimm/y: stacj transformatorowych
: CEmen | e, I=750m R e e e
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Uwaga:
Po wymianie transformatora nalezy
wykozystac istniejgce konstrukcje wsporcze,
kable SN i glowice do zasilenia transformatra
Istniejgce kable niskiego napigcia nalezy
ponownie wykozystac i podigczy¢ do
projektowanego transformatora

proj. transformator olejowy
400kVA
proj. Szyna uziemiajaca
- bednarka Fe/Zn 40x5
do pofaczenia do

istn. uziemienia roboczego

stacji —ﬁ' s 7 @

proj. Lg¥Y 70 mm?
do polgczenia z istn.

uziemieniem
ochronnym

Ujecie wody

Uwaga:
Podczas montazu transformatora nalezy wzigé pod uwage nastepujgce punkty:
- podigczy¢ przewody uziomowe do specjalnych §rub przewidzianych na wszystkich czesciach
metalicznych nie bgdgcych pod napigciem
- podtgczy¢ przewod zerowy niskiego napigcia do ziemi kiedy jest to wymagane lub kiedy wymaga tego
system zabezpieczenia przed awariami
- podigezy€ zabezpieczenia termiczne do systemu kontroli zgodnie ze schematem przedstawionym
w instrukcji przekaznika zabezpieczenia termicznego
- upewni¢ sig, Ze miejsca potgczen srubowych uzwojenia pierwolnego sg wykonane z nalezyta starannosciag
- upewnic sig, ze zaczepy regulacji napigcia s bezpiecznie przy$rubowane, jesli to konieczne nalezy
zmienic€ ich potoZenie w stosunku do napiecia zasilajagcego

ROZDZIELNIA nN NIE
PODLEGA OPRACOWANIU
PROJEKTOWEMU

Uwaga:
Po wymianie transformatora nalezy
wykozysta¢ istniejgce konstrukcje wsporcze,
kable SN i glowice do zasilenia transformatra
Istniejgce kable niskiego napigcia nalezy
ponownie wykozystac i podtaczy¢ do
projektowanego transformatora.

proj. transformator olejowy

400kVA

HHITHI

proj. Szyna uziemiajgca
- bednarka Fe/Zn 40x5
do pofgczenia do
istn. uziemienia roboczego
stacji

AT

proj. LgY 70 mm*
do pofgczenia z istn
uziemieniem
ochronnym.

ROZDZIELNIA SN NIE
PODLEGA

OPRACOWANIU
PROJEKTOWEMU

Sieé SN

Uziemienie ochronne

Uktad sieci nn

Il klasa izolaciji

TN-C Samoczynne wyt. zasi.
Inwestor Tytut
Przedsigbiorstwem Komunalnym
PEGIMEK Sp. z 0. 0. Plan sytuacyjny modemizowanych stacj transformatorowych

ul. Konopnickiej 3, 21-040 Swidnik

SN/nN
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